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teoretická   je   věnována   obecné   problematice   elektroenergetiky   důlních   rozvodů 
a zařízeni. Část praktická je věnována popisu již uskutečněných částí projektu zkušebny 
a části, která se bude v následujících měsících realizovat. Na závěr je zhodnocen přínos 
projektu  pro   firmu  z   hlediska  zlepšení   kvality   produktů   a   také   z   hlediska   finanční 
návratnosti projektu.
Anglicky:
Thesis   is   attended   to   technical   proposal   for  mine  machinery   testing   station. 
























































Zkušebna   důlní   techniky   popsaná   v   této   práci   je   realizována   v   areálu   firmy 
T Machinery a.s.   Realizace   zkušebny   vychází   z   potřeby   společnosti   zajistit   u   vyráběných 
zařízení   odpovídající   kvalitu   a   spolehlivost.   Zkušebna   bude   také   významným   způsobem 
rozšiřovat  možnosti   výzkumného   a  vývojového  oddělení   firmy,   což   se   pozitivně   odrazí   na 













Důlní  závody jsou převážně  napájeny na napěťové  hladině  22 kV, větší  závody mají 
přípojku 110 kV. Ta je provedena buďto přímo z elektrárny, nebo z rozvodny VVN. [4]
Hlubinný   důl   je   jako  celek  považován   za  objekt,   který  musí  mít   zajištěn  1.   stupeň 





nevyvedeným   uzlem   napájecího   transformátoru.   (Dle  ČSN   33   2000­4­41   Elektrotechnické 
předpisy – Elektrická zařízení, část 4 – Bezpečnost je označena jako síť IT).
Nejčastěji   jsou  používány  napěťové   soustavy  6  kV,  1  kV,  500  V a  pro  osvětlení   a 
signalizaci 220 V.
Izolační stav důlních elektrických sítí je sledován přístroji pro kontrolu izolačního stavu.
Napěťová   soustava   vysokého   napětí   je   v   hlubinných   dolech   nejrozsáhlejší. 
Je provozována jako izolovaná soustava a je společná pro povrch i důl. Protože jsou z této sítě 
(kromě   důlních  provozů)  napájena   i   těžní   zařízení,   hlavní   ventilátory,  kompresory  a  ostatní 










kilometrů.   Jejich kapacitní   proudy  jsou  běžně   v   rozsahu 25 – 45 A,  v  některých případech 
i 90 A. Při zemních spojeních v takto rozsáhlé síti je v místě poruchy uvolněna značná tepelná 
energie. Protože v soustavách VN nemůže být    použito vypínání  hlídačem izolačního stavu, 











































Nejmenší   poruchové   proudy   při   zemních   spojeních   bude   mít   důlní   kabelová   síť 





provozu   sítí   s   izolovaným uzlem  nebo   jim  dávali   přednost   před   automatickou   kompenzací 
zemních kapacitních proudů zhášecími tlumivkami.
 2.5. Důlní kabelová síť NN








Obr. 2 Schémata důlních kabelových sítí
Návrh zkušebny důlních strojů
 2.6. Síť s izolovaným uzlem
V  této   síti   nejsou  mezi   uzlem   a   zemí   a   ani  mezi   fázemi   a   zemí   připojeny  žádné 
impedance [2]. Výjimkou jsou jednofázové přístrojové transformátory napětí a síťové kapacity 
proti zemi a jejich svodové odpory.
Obecná   síť   se   dvěma   vývody   napájená   transformátorem   Dy0   je   na     Obr. 3   (za 
předpokladu   Zn  =  ∞).   Dva   vývody   v   tomto   i   následujícím   schématu   jsou   znázorněny 
pro objasnění rozdílu mezi proudy u vývodu se zemní poruchou a u vývodu bez poruchy.
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Při  zemní  poruše (znázorněné  na  Obr. 5)   se symetrie  impedancí  proti  zemi  (a   tím i 
napětí   proti   zemi)   poruší.  Ke   změně   dojde   i   u   velikostí   a   v  úhlech   kapacitních   proudů   v 
jednotlivých   fázích.   Místem   poruchy   teče   do   země   proud,   který   se   vrací   přes   kapacity 
nepostižených fází a přes napájecí transformátor.











































 j 3C   (2)




























Velikost  kapacitních  proudů   u   sítí   se   obvykle  určuje  výpočtově   podle  délky  vedení 
a měrných velikostí kapacitních proudů.
Protože měrné hodnoty kabelů se mohou dost lišit od skutečných (zejména pak u kabelů 




Poruchový   proud  má   v   síti   s   izolovaným uzlem   kapacitní   charakter,   jeho   zhášení 
je u obloukových   poruch  obtížné,   provázané   se   znovuzápaly   a  následnými  přepětími  v   síti. 





Obr. 5 Zemní spojení v síti s izolovaným uzlem
Návrh zkušebny důlních strojů
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Obr. 7 Náhradní schema pro zemní spojení v síti s izolovaným uzlem
Návrh zkušebny důlních strojů
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přesáhne   stanovenou mez  33%  fázového  napětí,   je   tento   stav  považován  za  zemní   spojení. 
Tomuto meznímu napětí  uzlu v síti neodpovídá žádná stálá  hodnota Rp,  čím je větší  síť,  tím 
menší odpor Rp se projeví jako zemní spojení. U sítí s kompenzací zemních kapacitních proudů 
pak   postačí  mnohem  menší   pokles   svodového   odporu   jedné   fáze,   aby   napětí   uzlu   stouplo 
nad mez pro zemní spojení, než u sítí s izolovaným uzlem.
Prakticky   se   napětí   uzlu   zjišťuje  měřením pomocných   vinutí   transformátorů   napětí 
spojených do otevřeného trojúhelníka (obr. 8). Toto zapojení vytváří filtr pro nulovou složku. 
Poruší­li   se   symetrie   napětí   fází   sítě   proti   zemi,   na   výstupu   otevřeného   trojúhelníka  mezi 







nelze   jednoduše   zjistit   přímo   pomocí   měření   proudů   jednotlivých   fází,   jako   je   tomu 
např. v sítích 110 kV, kde proudy zemních poruch většinou mnohonásobně překračují provozní 
proudy. Ke zjišťování  postiženého vývodu se proto opět používají takové veličiny, ve kterých 




Ke   zjištění   netočivé   složky   proudu   vývodu   se   používá   tzv.   součtové   zapojení 
proudových transformátorů, v jejichž uzlu se uzavírá proud (Obr. 9)
I=I 1I 2I 3  (7)
popř.  se pro její  zjištění  (u kabelových vývodů) využívají  součtové  proudové  transformátory, 
které obepínají všechny tři fáze (Obr. 10). Převod těchto součtových transformátorů je obvykle 
100/1 A, případně  120/1 nebo 60/1 A. Speciální  proudové   transformátory pro zemní   jištění, 
tzv. transformátory třídy H se v distribučních sítích nepoužívají.
Přímé využití proudu k určení vývodu se zemní poruchou přichází v úvahu jen u těch 
sítí,   u   kterých   je   principiálně   i   prakticky   proudové   kritérium   dostatečně   jednoznačné, 
jinak se používá směrové výkonové, popř. směrové nadproudové kritérium.
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Obr. 9 Zapojení zemní směrové ochrany do uzlu fázových TP
Návrh zkušebny důlních strojů
 2.10. Sítě s izolovaným uzlem
U sítí  s   izolovaným uzlem platí,  že součtový  proud vývodu s poruchou má  velikost 
danou   rozdílem   kapacitního   proudu   celé   sítě   a   proudu   vlastního   vývodu   (u   sítě   s   jedním 
vývodem je tento proud nulový!). U sítě na Obr. 5 je to u vývodu č. 1 s poruchou.
I1=I kap−I kap1  (8)
U nepostiženého vývodu č. 2 má součtový proud velikost
I2=−I kap2  (9)
Aby bylo možné  využít  pro zjištění  vývodu se zemní  poruchou proudové  kritérium, 
musí platit pro každý vývod, že proud zemní ochrany se dostatečně liší při poruše na vlastním 
vývodu a mimo vývod.
Tato podmínka však musí  být  splněna nejen při   ideálním kovovém zemním spojení, 
ale i při odporových zemních spojeních. V mezním stavu při napětí uzlu sítě 33% se vývodem 
s poruchou může uzavírat pouze 33% kapacitního proudu sítě, které by však ještě s dostatečnou 


















I kap≥3⋅k b⋅k c⋅I kap1  (12)
Bc.Tomáš Loveček 25








Q=U N⋅I ⋅sin  (13)






U   silně   zatížených   sítí  malého   rozsahu   a   zapojením  zemní   ochrany   podle  Obr.   9 



















bývalého   lignitového   dolu   Tomáš   v   katastru   obce   Ratíškovice   –   bývalý   okres   Hodonín. 
Společnost   T  Machinery   a.s.   se   zabývá   vývojem,   výrobou,   prodejem   a   servisem   zařízení 
pro hlubinné doly. Projekt zkušebny je v celém svém rozsahu zamýšlen ve stávajících prostorách 
společnosti T Machinery a.s.
Obr. 12 Obec Ratíškovice   
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Společnost  T  Machinery  a.s.  disponuje   jako  jeden z mála  českých výrobců  vlastním 
vývojovým  a výzkumným oddělením, specializujícím se na návrh a konstrukci nových zařízení, 
ale   především  také   na  hledání   technických   řešení   v problematice   zařízení   hlubinných  dolů. 
Realizace zamýšlené  zkušebny by pak radikálně  navýšila  možnosti  vývojového oddělení   tím 
způsobem, že by mu dala do rukou technický nástroj, který v rámci minimálně jihomoravského 
regionu   nemá   obdoby.   Zkušebna   by   pak   dále   umožnila   rozvoj   a   růst   odborníků   nejen   na 




projektu   zkušebny   by   významných   způsobem   navýšila   kredit   společnosti   a   zvedla 
konkurenceschopnost  společnosti  v nejen zmiňovaných státech.  Tato skutečnost  by se  mohla 
pozitivně   promítnout   do   počtu   pracovních  míst   ve   společnosti   a   tudíž   do   nezaměstnanosti 
v regionu, ve kterém společnost sídlí.
Svými plánovanými technickými možnostmi a případným dalším rozvojem by zkušebna 





Zkušebna  umožní   svými   technickými  parametry  komplexní   zkoušení   celého   spektra 















montáží   (místo   zamýšlené   zkušebny)   totiž   disponuje   pouze   trojfázovou   soustavou 
230/400 V/AC a navíc společnou pro velkou část továrny. Zařízení, která se zde zkouší, však 
vyžadují   jmenovité   napájecí   napětí   v hodnotách   500,   660,   1000,   1140,   a   v budoucnu 
3300 a 6000 V/AC.   To   vše   při   odebíraných   výkonech   ve   stovkách   kW.   Doposud   je   tato 






Napěťové   hladiny,   kterými  bude   zkušebna   disponovat,   umožní   vytvořit   rozmanitá   zkušební 
strojní   a   elektrická   pracoviště   potřebná   pro   zajištění   zkoušek.   Součástí   dvou   strojních 
zkušebních zařízení budou například i dva dynamometry sloužící pro zatěžování elektromotorů, 
celých   konstrukčních   soustav   elektromotor­převodovka   nebo   ke   stanovování   momentových 
charakteristik elektromotorů.
 3.4. Koncepční popis




- jednotlivá zkušební pracoviště s kompletním vybavením 
- napájecí rozvaděče zkušebny s kompletní elektroinstalací
- kompletní vybavení nové napájecí trafostanice













Připojení  nové   transformátorové   stanice  k veřejné   rozvodné   síti  bude   řešeno pomocí 
v zemi uloženého VN kabelu [5]. Celková délka přípojné kabelové trasy je přibližně 200 m. 




v pěti   transformátorových   kobkách.   Všechny   tyto   transformátory   mají   napětí   primárního 




plynem izolované.  NN rozvaděče jsou klasické,  oceloplechové konstrukce. Sekundární  strany 
transformátorů budou vyvedeny přes své příslušné rozvaděče do rozvaděčů haly GO. Parametry 
transformátorů i rozvaděčů jsou uvedeny v tabulce.





Tabulka 1: Parametry jednotlivých transformátorů v trafostanici
Ozn. Účel Typ Sn U1 U2 Regulace Zapojení Dodavatel

















a na hale 
GO





a na hale 
GO





a na hale 
GO
suchý 250 22 000 660500 ±  10 Dyn1
BEZ 
BRATISLAVA
Tabulka 2: Parametry jednotlivých rozvaděčů v trafostanici
Ozn. Účel Typ U Popis Dodavatel
- - - V - -








RH5 sekundární strana T5 zapouzdřený
6 000
3 300




RH6 sekundární strana T6 zapouzdřený
1 140
1 000






















Jedná   se   o   soustavu   rozvaděčů   různých   napěťových   hladin   a   různých   funkčních 
algoritmů. Každý z těchto rozvaděčů je navržen tak, aby svou funkcí maximálně pokryl potřeby 





rozvaděč   bude   vybaven   vakuovým   stykačem,   odpínačem   s   uzemněním,   proudovými   a 
napěťovými transformátory a řídicí   jednotkou s obslužným panelem. Dveře rozvaděče budou 
mechanicky   blokovány   na   zemní   poloze   odpínače.   Řídící   jednotka   bude   vybavena 
komunikačním rozhraním RS232 (protokol MODBUS). Přes toto komunikační  rozhraní  bude 
prováděn sběr dat do centrálního ovládacího rozvaděče RG6, kde budou data zpracovávána.
Rozvaděč   bude   na   zkušebně   dovybaven   o   výstražný   světelný   maják   s akustickou 
signalizací.  Maják bude   rozsvícen  po  celou  dobu,  kdy  bude   sepnut  výstupní   silový   stykač. 
Akustická signalizace bude spouštěna na dobu cca 5s vždy před každým sepnutím výstupního 
silového stykače.
Z důvodu   pohodlnější   obsluhy   rozvaděče   bude   toto   zařízení   vybaveno   vstupy   pro 
dálkové ovládání.  Tyto vstupy zajistí  možnost připojení  ovládacího kabelu, který svou délkou 
umožní zapnutí nebo vypnutí výstupního silového stykače. Kromě tlačítek pro zapnutí (START) 








Výstup   z tohoto   rozvaděče   bude   řešen   VN   kabelem,   který   umožní   napájet   důlní 
transformátor ( 6kV ),  kombajn řady MB 15 (3,3kV ) popř.  samostatné  motory na zkušební 
stolici s dynamometrem na pracovišti č. 7 (3,3kV).
Obr. 15 Rozvaděč RG1 (ABB - UniGear ZS1) Obr. 16 Rozvaděč RG1 (ABB -  



















Rozvaděč   bude   konstrukčně   řešen   jako   oceloplechová   dvojitá   skříň   typu   STA 
(Spalovský   a.s.)   s výzbrojí   navrženou   firmou  T  Machinery   a.s.   dle   konkrétních   požadavků 
napájeného   zařízení.  Rozvaděč   pracuje   s napěťovou  hladinou   1000/1140  V.  Konkrétně   bude 
rozvaděč   osazen   trojicí   reverzačních  odpojovačů,   silovými pojistkami  a    devíti   stykačovými 









Dále   bude   rozvaděč   osazen  deskou  MVV,  která   umožňuje  měření   teploty,   napětí   a 
vyhodnocení   diskrétních  úrovní   signálů.  Všechny  měřené   veličiny   deska  MVV převádí   do 
digitální   podoby   a   pomocí  CAN komunikačního   protokolu   posílá   do   nadřazeného   řídícího 
systému rozvaděče. 




Z důvodu pohodlnější  obsluhy rozvaděče,  bude  i   tento  rozvaděč  vybaven vstupy pro 
dálkové ovládání.  Tyto vstupy zajistí  možnost připojení  ovládacího kabelu, který svou délkou 
umožní zapnutí nebo vypnutí výstupního silového stykače. Kromě tlačítek pro zapnutí (START) 





Rozvaděč   RG2   je   určen   pro   napájení   dvou,   tří   a   čtyř­pohonového   hřeblového 
dopravníku. Dále slouží pro napájení stykačové soupravy APK9U. 
Dvě elektrické větve tohoto rozvaděče, které slouží pro napájení hřeblového dopravníku, 
budou  ovládány pomocnými a  časovými   relé,   která   spolu   jako  celek  vytvoří   stejný   spínací 
algoritmus jako stykačová  souprava APK9U. Tento dopravníkový  spínací  algoritmus funguje 




Obr. 17 Příklad vyzbrojené 
oceloplechové skříně STA 
(Spalovský a.s.)
Obr. 18 Pohled na samotnou 
oceloplchovou skříň typu 
STA (Spalovský a.s.)
Obr. 19 Konkrétní použití skříní 




Je   řešen   jako   dvojitá   oceloplechová   skříň   typu   STA   (Spalovský   a.s.),   která   bude 
vyzbrojena   firmou   T Machinery a.s.   Rozvaděč   pracuje   s napěťovou   hladinou   1000/1140 V 
a bude   vybaven   dvojicí   reverzačních   odpojovačů,   dvěma   silovými   pojistkami   a   trojicí 
stykačových jednotek (viz. popis rozvaděče RG2). Dále bude skříň obsahovat jeden samostatný 
vakuový   stykač   pro   připojování   odbočky   s interním   transformátorem   150   kVA.   Tento 
transformátor  bude mít  sekundární  vinutí  s odbočkami 690 a 400V s manuálním přepínáním 
sekundárního vinutí  Y/D. Výstup těchto odboček transformátoru ven z rozvaděče bude řešen 
přes jednu ze tří stykačových jednotek. 
Z důvodu   chlazeného   interního   transformátoru   150   kVA   bude   oceloplechová   skříň 
osazena nahoře a dole větracími průduchy. Za jedním z těchto průduchů bude usazen ventilátor 
zaručující  nucené  proudění  vzduchu uvnitř   rozvaděče. Spouštění  ventilátoru bude vázáno na 
vstupní vakuový stykač větve s transformátorem.
Podobně   jako   rozvaděč  RG2  bude   i   rozvaděč  RG3  osazen   deskou  MVV z důvodu 
měření, sběru a předávání provozních a poruchových dat nadřazenému řídícímu systému.




Z důvodu   pohodlnější   obsluhy   rozvaděče,   bude   toto   zařízení   vybaveno   vstupy   pro 
dálkové ovládání.  Tyto vstupy zajistí  možnost připojení  ovládacího kabelu, který svou délkou 
umožní zapnutí nebo vypnutí výstupního silového stykače. Kromě tlačítek pro zapnutí (START) 




pro přímé  napájení  měniče kmitočtu MFK400.SN0 popř.  EZMK1. Další  kabelový  výstup je 




Obr.20 Konkrétní použití skříní typu STA  jako rozvaděče RG3
 3.5.3.4. Rozvaděč RG4
Je řešen jako jednoduchá  oceloplechová  skříň   typu STA (Spalovský  a.s.),  která  bude 
vyzbrojena   firmou   T Machinery a.s.   Rozvaděč   pracuje   s napěťovou   hladinou   1000/1140   V. 
Rozvaděč bude vybaven reverzačním odpojovačem, silovou pojistkou a kompletní  stykačovou 
jednotkou. Stejně jako v jiných skříních, i zde bude osazena deska MVV.
Rozvaděč  je určen pro napájení  pracoviště  č.  7, které  je osazeno dynamometrem pro 
zkoušení motorů a celých konstrukčních celků s motory.






Z důvodu pohodlnější  obsluhy rozvaděče,  bude  i   tento  rozvaděč  vybaven vstupy pro 
dálkové ovládání.  Tyto vstupy zajistí  možnost připojení  ovládacího kabelu, který svou délkou 
umožní zapnutí nebo vypnutí výstupního silového stykače. Kromě tlačítek pro zapnutí (START) 
a vypnutí  (STOP) silového stykače, bude dálkový  ovladač  opatřený  bezpečnostním tlačítkem 
CENTRÁLNÍ STOP, které v případě nouze vypne od zdroje všechny kabelové výstupy ve všech 
rozvaděčích.




Rozvaděč   bude   konstrukčně   řešen   jako   oceloplechová   dvojitá   skříň   typu   STA 
(Spalovský   a.s.)   s výzbrojí   navrženou   firmou   TMachinery   a.s.   dle   konkrétních   požadavků 
napájeného   zařízení.   Rozvaděč   pracuje   s napěťovou   hladinou   500/660   V.   Konkrétně   bude 
rozvaděč   osazen   dvojicí   reverzačních   odpojovačů,   dvěma   silovými   pojistkami,   třemi 
stykačovými jednotkami a dvěma samostatnými vakuovými stykači. I v tomto rozvaděči bude 
instalována deska MVV.
Do   jedné   z dvojice   hlavních   napájecích   větví   bude   připojen   měnič   kmitočtu 
Freelop 400. Jedná se o měnič s vodním chlazením, které bude připojeno do interního chladícího 
okruhu   s nuceným   oběhem.   Nucený   oběh   bude   zajišťovat   cirkulační   čerpadlo.   V interním 
chladícím   okruhu   bude   zapojen   také   chladič   (tepelný   výměník   voda/vzduch),   který   bude 
předávat teplo vody do okolního vzduchu. Na tomto chladiči bude usazen ventilátor zaručující 
nucené proudění okolního vzduchu skrz chladič a následně ven ze skříně rozvaděče.




Z důvodu   pohodlnější   obsluhy   rozvaděče,   bude   toto   zařízení   vybaveno   vstupy   pro 
dálkové ovládání.  Tyto vstupy zajistí  možnost připojení  ovládacího kabelu, který svou délkou 
umožní zapnutí nebo vypnutí výstupního silového stykače. Kromě tlačítek pro zapnutí (START) 
a vypnutí  (STOP) silového stykače, bude dálkový  ovladač  opatřený  bezpečnostním tlačítkem 
CENTRÁLNÍ STOP, které v případě nouze vypne od zdroje všechny kabelové výstupy ve všech 
rozvaděčích.
Rozvaděč   je   vybaven   třemi   kabelovými  výstupy.   Jeden   slouží   pro   napájení  měniče 
kmitočtu   MFK400.SN0   popř.   EZMK1   napětím   500/660   V 50Hz.   Další   kabelový   výstup 




Obr. 22 Konkrétní použití skříní typu STA  jako rozvaděče RG5
 3.5.3.6. Rozvaděč RG6
Jedná   se  o  centrální   rozvaděč   s bezpečnostními a  ovládacími prvky.  Rozvaděč   bude 
rovněž obsahovat pomocný transformátor pro napájení elektronických obvodů (odbočka 42 V) a 




Vstupní  dveře samotného rozvaděče budou opatřeny v horní  a v dolní  části větracími 
průduchy (Obr.  23).  Na  spodním průduchu pak  bude   instalován ventilátor  zaručující  nucené 




Obr. 23 Koncepce  chlazení rozvaděčové 
skříně
Obr. 24 Konkrétní použití skříní typu STA  jako 
rozvaděče RG6
 3.5.3.7. Rozvaděč RG7




Jedná   se  o  program,  který   bude  vyvinut  na   stejné   platformě,   jako  v současnosti  používaný 
program CarboVision (vizualizace provozu dobývacího kombajnu). Program EnergoVision bude 




analogové  hodnoty budou také  vykreslovány do časových závislostí.  Software bude schopen 





















budou   přenosné,   aby   nedošlo   k jejich   poškození   při   transportu   zkoušených   zařízení   na 











































Základní  přínos projektu,  kterým je možnost řádného odzkoušení  zařízení  na vlastní 
zkušebně,   umožní   snížit   četnost   a   náročnost   garančních   servisních   zásahů   na   dodávaných 
zařízeních [6]. Za rok 2008 se celkové náklady na výjezdy servisních pracovníků vyšplhaly na 
částku cca 6 mil. Kč. Tyto servisní náklady zahrnují mzdy, cestovné, náklady na ubytování apod. 
Meziročně   se   tyto   náklady   zvyšují   v průměru   o   cca   11­16  %   (růst   je   způsoben   inflací 
a navyšováním   objemu   prodaných   zařízení).   Vzhledem   k současným   reálným   možnostem 
společnosti expandovat do dalších světových těžebních lokalit, by tyto náklady dále stoupaly 
matematickou řadou. 
Další   významnou   nákladovou   položkou   v rámci   servisu   jsou   náklady   na   dopravu 
náhradních dílů.  Za rok 2008 činily  tyto náklady cca 800 000 Kč  Uvažuje se s meziročním 
růstem těchto nákladů  ve výši  8% (růst zapříčiněn inflací  a navyšováním objemu prodaných 
zařízení). 
Pokud uvážíme, že realizace zkušebny bude mít  pozitivní  vliv také na spolehlivost a 
menší   poruchovost  vyráběných   strojů,   je   logické,  že   se   sníží   i   náklady na  výrobu a  nákup 
náhradních dílů potřebných k opravě strojů v garanční době. Finanční objem těchto náhradních 
dílů se v tomto roce pohyboval okolo 11 mil. Kč. Vlivem inflace, nestabilních vstupů výroby a 
předpokládané   expanzi   společnosti  na  nový   trh,   se  odhaduje  meziroční   růst   těchto  nákladů 
v následujících letech ve výši 6%.
Realizací  zkušebny v areálu společnosti a řádným zkoušením vyráběných zařízení  při 
jejich   jmenovitých   podmínkách,   se   předpokládají   relativní   roční   úspory   z výše   popsaných 
nákladových položek ve výši 12%.
Jak vypadá tato výše popsaná skutečnost ve vztahu k zamýšlené zkušebně a uspořeným 
servisním nákladům v následujících  5–ti   letech,   znázorňuje  Tabulka 5.  Pokud z této   tabulky 
vezmeme   sumu   celkových   uspořených   nákladů,   která   činí   15 961   tis.  Kč,   a   porovnáme   ji 
s celkovými odhadovanými investičními náklady (11 440 tis. Kč) je zřejmé, že doba návratnosti 
celého  investičního projektu  je  menší  než  5   let.  Z průběhu růstu uspořených nákladů   je   lze 




Tabulka 5: Vyjádření odhadovaných úspor na servisních aktivitách
Situace Název
Rok








diety, ubytování apod.)  [ tis. Kč ] 8 317 9 481 10 998 12 208 13 672
54 676
Náklady na servis (doprava 





12 594 13 475 14 419 15 428 16 508 72 424





v daném období [ tis. Kč ]  2 630 2 885 3 191 3 469 3 786 15 961
Růst úspor z celkových nákladů na 









pracovníků   při   provádění   zkoušek.  Toho  bylo  docíleno  použitím vlastních   transformátorů   k 
napájení  zkušebny, dále pak použitím silových ovládacích prvků,  systému řízení  a sběru dat, 
které byly vyvinuty firmou T Machinery a.s. a jsou používány v zařízeních dodávaných do dolů 
(jedná se např. o  dobývací kombajny, stykačové skříně, porubové hřeblové dopravníky atd.).
V   současné   době   je   z   celého   projektu   zkušebny   dokončena   trafostanice.   Samotné 
vybavení   zkušebny bude  realizováno po obdržení  peněz z  Evropského fondu pro  regionální 
rozvoj z již  schválené  dotace „Operační  program podnikání  a inovace – Program Poteniál  – 
Výzva   II“   podané   u   agentury   CZECHINVEST.   Termín   dokončení   je   plánován   do   konce 
roku 2010. Po dokončení se očekává výrazné zlepšení kvality vyráběných zařízení a zrychlení 
testování a uvádění do výroby nově vyvíjených součástí.
K   realizaci   návrhu   zkušebny   důlní   techniky   jsem   přispěl   návrhem   elektroinstalace 
v rozvaděčích RG dle požadavků firmy T Machinery a.s. za průběžného konzultování  návrhů 
s odpovědnými   zaměstnanci.   Od   tohoto   návrhu   se   odvíjí   logika   ovládání   a   možnosti 
prováděných   zkoušek   zařízení   připojených   k   jednotlivým   rozvaděčům   a   dále   vybavení 














[5] T Machinery a.s.  Grantový  projekt  NN­VN zkušebna v hale generálních oprav,  pracovní 
verze, září 2009






Obr. 27 Dobývací kombajn typ MB-12 vyráběný firmou T Machinery a.s.
Obr. 26 Dobývací kombajn typ MB-12 vyráběný firmou T Machinery a.s.
Návrh zkušebny důlních strojů
Bc.Tomáš Loveček 53
Obr. 28 Porubový hřeblový dopravník vyráběný firmou T Machinery
Návrh zkušebny důlních strojů
Bloková schemata rozvaděčů RG1 – RG7
Bc.Tomáš Loveček 54







